LASONAJ KEL

Munkavédelem Tiizvédelem Kornyezetvédelem
Levéleim: ] Elérhetéségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu

VILLAMOS BERENDEZES ELLENORZESENEK JELENTESE AZ
MSZ HD 60364-6:2007 SZERINT

A vizsgélat tipusa:

e Iddszakos ellenorzés

Feliilvizsgalat - a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet ¢s az MSZ HD 60364-6:2007 szabvany szerint.

A feliilvizsgalat helye: 2131 Gdd, Pesti ut 81.

A feliilvizsgalat targya/hatira: Polgarmesteri Hivatal foépiilete és melléképiilete

A méreés soran alkalmazott miiszer:

Tipus: Eurotest XE
Gyéri szam: 15092083
Hitelesitve: 2019.10.16.

Bizonyitvany szam: CD55385/2019

Megrendelo cég adatai: God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.

A megbizé képvisel6jének neve: Mucsi Laszlo

Felelds feliilvizsgialo: Janosa Gyula P.h.
vill. mérndk
Ev feliilvizsgalo

Vizsgalatban kézremiikodott: Janosa Akos CXB C 908840 villanyszerel6

Eredeti jegyzdkonyvet atvettem, tartalmat megértettem, a benne foglaltakkal tisztaban vagyok, a
jegyzokonyvben feltart hibak javitasarol gondoskodom.

Atvev0 alairasa

Kelt: 2020. év szeptember ho 11. nap



ASONAJ KET™

Munkavédelem Tiizvédelem Kiornyezetvédelem

Levéleim: . Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. . E-mail: asonaj/asonaj.hu
MINOSITO IRAT

Targyi er6saramu villamos berendezésen elvégeztik az MSZ HD 60364-6:2007 szerinti, érintésvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgalatot.

Mindsités:

i v-ﬂg_,_..ﬂ'f;' A
7 57

NEM MEGFELE] /
AN
Feltart hiinyossagok: . 7/&1‘:}:/
Hianyossagok Kijavitasért felelos A hiba megsziintetésének
hatarideje, (év, hd, nap) -6ra
Pince: f6ldel6sin meg van Miiszaki osztaly 30 nap

szakitva a kémény miatt, EPH
pontot kell kialakitani

Pince: gdazcso jelolése és Miszaki osztaly 30 nap
bekdtése a foldelésbe

Pince: fiitéscs6 EPH-ba kotése Miiszaki osztaly 30 nap

Pince: folyoson elosztd M(iszaki osztdly 30 nap
szekrényben kismegszakitok

feliratozasa
Pince: eloszto szekrény sav M(iszaki osztély 30 nap
kiiras
Pince: elosztd szekrényben a M(iszaki osztaly 30 nap

lomha biztositékokat ki kell
cserélni, meg van patkolva

Pince: gdzora vezeték Mdszaki osztaly 30 nap
atkotésének hianya
Foldszint kismegszakito M(iszaki osztaly 30 nap

szekrény: szekrény torott,
kismegszakitok cseréje
szlikséges, tulzsufoltsag van,
lomha biztositékok cseréje,
torott sériilt biztositékok cseréje,
feliratozasa, piros
foldelovezeték cseréje

Hal6zatbdvités sziikséges, kevés M(iszaki osztaly 30 nap
a kiépitett dugalj, tal sok a
hosszabbito
Melléképiilet: aluminium Mszaki osztély 30 nap
vezetékek cseréje sziikséges
Melléképiilet: ora utani M (iszaki osztély 30 nap

kismegszakito jeldletlen,
kismegszakitok és vezetékek
cseréje sziikséges
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Munkavédelem Tiizvédelem Kornyezetvédelem
Levéleim: . Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaji@asonaj.hu

A jegyzOkonyv megfelel6 mindsitést a hibak kijavitasa utan kap.

A kovetkez6 vizsgalat elvégzésének legkésobbi idépontja és modja:
Az érvényességi feltételek betartisa esetén,

Az id6szakos ellenérzod feliilvizsgalatot szerel6i ellendrzéssel legalabb a kovetkezd gyakorisaggal kell
elvégezni:

a) kéziszerszamokon és hordozhaté biztonsagi transzformatorokon évente;

b) az 0Osszekotd €s felhaszndldi berendezésekrOl, valamint a potencidlisan robbanasveszélyes kidzegben
mikddoé villamos berendezésekrdl €s védelmi rendszerekrél szold rendelet (a tovabbiakban: Villamos
Miuszaki Biztonsagi Szabalyzat rendelet) szerinti lakoépiilet, kommunadlis éplilet és egyéb épiilet villamos
berendezésein hatévente;

Iddszakos ellendrzés: Az idészakos ellenodrzoé feliilvizsgalatot - a Villamos Miszaki Biztonsagi Szabélyzat
rendelet hatalya ala tartozo villamos berendezések kivételével - szabvanyossagi feliilvizsgalattal

rendszeresen, legalabb haromévente kell elvégezni a munkahelynek mindsiilé helyen.

A feliilvizsgalat gyakorisaganal naptari napot kell figyelembe venni.

A feliilvizsgalat érvényes: --------------
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Munkavédelem Tizvédelem Kérnyezetvédelem
Levélcim: ) Elérhetdségelk: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaji@iasonaj.hu

MINOSITESI ALAPADATOK

A villamos berendezés névleges fesziiltsége: 230/400 V 50 HZ
A villamos halozat rendszere »IN-C-§,

A villamos halozat foldelési tipusa: , csoportos
Létesités/legutobbi felijitasanak éve: n.a.

Alapveté érintésvédelmi mod: taplalas 6nmiikodo lekapesolisa

Kiegészito védelem aramvédikapcsolo:
© Yyan
O nincs

A felitlvizsgalattal kapcsolatos eldirasok:

Jogszabdlyok:

1993. évi XCIII. munkavédelmi térvény
10/2016.(IV. 5.) NGM rendelet
40/2017 (X11.4.) NGM rendelet

54/2014.(X11.5.)BM rendelet
1995. évi XX VIIL Torvény, médositotta: 2011. évi CXII. térvény

Szabvdnyok: )

MSZ 4851 sorozat Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

MSZ 447:2009 Csatlakoztatés kisfesziiltségli, kdzcéla closztohaldzatra

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések {izemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti
kiegészitései)

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzok elemzése, fogalmak

MSZ HD 60364-4:41:2007 Biztonsagtechnika — Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-51:2007 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése —altalanos eldirdsok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése —Fo6ldeld berendezések,
védovezetdk €s védod egyenpotencialra hozd vezetdk

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezéseinek létesitése. EllenGrzés.
MSZ HD 60364-7-701:2007  Kiilonleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozd kovetelmények.

MSZ EN 61140:2003 Az aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo k6zos szempontok
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ASONAJ KE®

Munkavédelem Tiizvédelem Koérnyezetvédelem

Levéleim: Elérhetdségek: 06-20-357-2411

2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail:

VIZSGALATI EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

Jelmagyarazat: MF - megfeleld; NEM - nem felel meg; NA - a vizsgalat nem alkalmazhat6; N.A. — nincs adat

asonaji@asonaj.hu

hozzaférhet6ség (MSZ HD 60364:5:51 513, 514. fejezetei alapjan)

A rogzitett villamos berendezés szerkezetei szemrevételezése alapjan: Mindsités | Megjegyzés
a, megfelelnek a vonatkoz6 termékszabvany biztonsagi kivetelményeinek (jelolések,. MF -
tantsitvanyok és gyartdi informacidk alapjan),

b, az MSZ HD 60364 szabvanysorozat és a gyartd eldirasai szerinti a kivalasztasuk és a MF -
szerelésiik, és

¢, nincsen olyan lathatd sériilésiik, amely csokkentené a biztonsagot. MF -
Szemrevételezés soran tortént ellendrzések: Mindsités | Megjegyzés
a, aramiités elleni védelmi méd (MSZ HD 60364:4-41 alapjan) MF -
c, vezetok megfeleld megvalasztasa a megengedett aram és a fesziiltségesés MF -
szempontjdbol (MSZ HD 60364:4-43, 5-52. 523 és 525. fejezete alapjan)

d, védelmi és ellendrzd eszkdzok kivalasztasa és beallitasa (MSZ HD 60364:5-53 MF -
alapjan)

e, a megfeleld levalasztd- és kapesoldeszk6zok meglétét és alkalmas elhelyezése (60364- MF -
5-53. 536 fejezete alapjan)

f, a villamos szerkezetek és védelmi modok kiilsd hatasoknak megfeleld kivalasztasa MF -
(MSZ HD 60364:4-42 422. fejezete, 5-51. 512.2. fejezete és 5-52. 522. fejezete alapjan)

g, a nulla- és védbvezetd megjeldlése (az HD 60364-5-51 514.3 fejezete alapjan) MF -
i, a kapcsoldasi rajzok, figyelmeztetd feliratok vagy mas hasonlo informaciok megléte MF -
(MSZ HD 60364:5-51 514.5. fejezete)

1, a véddvezetdk, koztitk a védd egyenpotencialra hozd vezetdk és a kiegészitd MF -
egyenpotencialra hozd vezetdk megléte és megfeleldsége (az MSZ HD 60364-5-54

alapjan)

m, a szerkezetek konnyti kezeléséhez, azonositasahoz és karbantartasahoz sziikséges MF -
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Munkavédelem Tiizvédelem Kornyezetvédelem
Levéleim: . Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu

1.1. Mérési jegyzékonyvben alkalmazott jelolések:

M: A zérlati dramkor hurokimpedancijatol fiiggd tularamvédelmet ellatod szervek
mikodési feltételel megfeleldek.

2+f Kétsark véd6érintkezével ellatott dugaszoldaljzat.

Daf323 : Négysarku véddérintkezovel ellatott dugaszoloaljzat.

Daf324 :  Otsarka véddérintkezovel ellatott dugaszoloaljzat.

UZK: {Jzemen kiviil helyezett csatlakozovezetékkel el nem latott készilék.
NM: A nullazasos érintésvédelem kialakitasa nem felel meg.

EVH: Erintésvédelem teljes hidnya, a berendezés érintésvédelem nélkiil izemel
T: Tajékoztatd adat

EPH: Egyen potenciéll hely

NEPH: Nincs Egyen potencialu hely kialakitva
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Munkavédelem Ti’lzvédelérh

Kornyezetvédelem

Levéleim: ) Elérhetiségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgilt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kor kor
-C’tip-) |  ohm ohm
Betaplalas
l. L1 fazis-nullvezetd 0,2 T
2. 1.2 fazis-nullvezet6 0,2 T
3. L3 fazis-nullvezetd 0,2 T
4. L1 fazis-véddvezetd 0,2 T
i, L2 fazis-védbvezetd 0,2 T
6. L3 fazis védbvezetd 0,2 T
7. Villamos szekrény EPH
Foépiilet
Pince — Kazanhaz
8. Vilagitotest 10 0,97 5,7 M
9. Vilagitotest 10 1,10 5,7 M
10. Vilagitétest 10 0,89 5,7 M
11. Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
12, Viessmann kazan (Vitodens 200) EPH
13. Futéscsé NEPH
Pince folvosoé eloszto szekrény
14. 2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
15. Daf 323 16 1,06 3,6 M
Pince folyoso
16. Gazoéra NEPH
17. Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
18. Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
19. Vilagitétest 10 0,81 5,7 M
Foldszint 7. iroda
20-23. |Hosszabbito 4-es 16 0,74 3,6 M
24-26. |Hosszabbitd 3-as 16 0,80 3,6 M
27-29. |Hosszabbitd 3-as 16 0,76 3,6 M
30-32. |Hosszabbité 3-as 16 0,74 3,6 M
33-38. | Hosszabbito 6-os 16 0,83 3,6 M
39, Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
40. Vilagitotest 10 0,95 5,7 M
Foldszint 6. iroda
41-43. |Hosszabbitb 3-as 16 0,96 3,6 M
44-46, |Hosszabbito 3-as 16 0,77 3,6 M
47-49. | Hosszabbito 3-as 16 0,87 3.6 M
50. 2+f dugalj 16 0,88 3,6 M
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Munkavédelem

Tiizvédelem

Kornyezetvédelem

Levélcim: ) Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaji@asonaj.hu
God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kor kor
(»C”tip.) | ohm ohm
51. 2+f dugalj 16 0,92 3,6 M
52-59. |Hosszabbito 8-as 16 0,99 3,6 M
60. Vilagitotest 10 1,01 5,7 M
61. Vilagitotest 10 1,05 5,7 M
62, Vilagitotest
Foldszint 5. iroda
63. 2+f dugalj 16 0,96 3,6 M
64. 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
65. 2+f dugalj 16 0,97 3,6 M
66. 2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
67-70. | Hosszabbitd 4-es 16 0,92 3.6 M
71-75. |Hosszabbitd 5-0s 16 0,91 3,6 M
76-80. |Hosszabbito 5-6s 16 0,82 3,6 M
81-83. |2+fdugalj 3-as 16 0,73 3,6 M
84. Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
85. Vilagitotest 10 0,77 5,7 M
86. Vilagitotest 10 0,78 5,7 M
Foldszint 4. iroda
87-92. | Hosszabbitd 6-0s 16 0,99 3,6 M
93-95. |Hosszabbitd 3-as 16 0,97 3,6 M
96. Vilagitotest 10 0,93 5,/ M
97. Vilagitotest 10 0,92 L M
98. Vilagitotest 10 0,91 S M
99. 2+f dugalj 16 0,82 3,6 M
100. {2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
101. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
102. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
103-107. | Hosszabbitd 5-6s 16 1,07 3,6 M
Foldszint 3. iroda
108. | 2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
109. | 2+f dugalj 16 0,86 3,6 M
110. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
111. | 2+f dugalj 16 0,71 3,6 M
112, | 2+f dugalj 16 0,69 3,6 M
113. | 2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
114. | Vilagitotest 10 0,95 5,7 M
115. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
116. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
117-119. | Hosszabbito 3-as 16 0,81 3,6 M
120-122. | Hosszabbito 3-as 16 0,80 3,6 M
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2120 Dunakeszi, Allomés sétany 14-16.

Tizvédelem

Kornyezetvédelem

Elérhetdségek: 06-20-357-2411
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God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. A lo. | ell. kor kor
(-C”tip) | ohm ohm
123-125. | T elosztd 16 0,76 3,6 M
Foldszint 2. iroda — belsé rész
126-127. | 2+f dugalj 2-es 16 0,74 3,6 M
128-129. | 2+f dugalj 2-es 16 0,68 3.6 M
130-131. | 2+f dugalj 2-es 16 0,71 3,6 M
132-136. | Hosszabbitd 5-6s 16 1,01 3,6 M
137-139. | Hosszabbitd 3-as 16 1,05 3,6 M
140. | Vilagitotest 10 0,96 5,7 M
141. | Vilagitotest 10 0,92 5,7 M
142. | Vilagitotest 10 0,91 5,7 M
Foldszint 2. iroda — jobb oldal
143. | 2+f dugalj 16 0,76 3,6 M
144. | 2+f dugalj 16 0,91 3,6 M
145. | 2+f dugal; 16 0,92 3,6 M
146. | 2+f dugalj 16 0,96 3,6 M
147. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
148. | 2+f dugalj 16 0,97 3,6 M
149. | Vilagitétest 10 0,82 5,7 M
150. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
Foldszint 2. iroda — elétér
151-152. | 2+f dugalj 2-es 16 0,77 3,6 M
153. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
Foldszint 11. Teakonyha
154, | Vilagitotest 10 0,82 5,7 M
155. | 2+f dugalj NEPH
156. | 2+f dugalj NEPH
Fsz. 11. Férfi mosdo — elotér
157. | 2+f dugalj NEPH
158. | 2+f dugalj NEPH
159. | Vilagitotest 10 0,92 5,7 M
160. | Vilagitdtest 10 0,91 5,7 M
Fsz. 11. Férfi WC 1
161. | Vilagitotest 10 0,89 5,7 M
Fsz. 11. Férfi WC 2
162. | Vilagitotest 10 0,85 5,7 M
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Munkavédelem Tizvédelem Kornyezetvédelem

Levélcim: . Elérhetoségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
God Polgiarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kir kor
(-C”tip) | ohm ohm
Foldszint 10. iroda
163. |2+fdugalj 16 0,73 3,6 M
164. |2+fdugalj 16 0,72 3,6 M
165. |2+f dugalj 16 0,77 3,6 M
166. |2+f dugalj 16 0,76 3,6 M
167. |2+fdugalj 16 0,91 3.6 M
168. | 2+fdugalj 16 0,92 3,6 M
169. |Vilagitotest 10 0,99 5,7 M
170. | Vilagitotest 10 1,01 5,7 M
171. | Vilagitotest 10 1,05 5,7 M
172-174. | Hosszabbito 3-as 16 0,96 3,6 M
175-177. | T eloszto 16 0,99 3,6 M
Foldszint folyosé
178. | Vilagitdtest 10 0,97 5,7 M
179. | Vilagitétest 10 0,91 5,7 M
180. | Vilagitotest 10 0,82 5,7 M
181. | Vilagitdtest 10 0,73 5,7 M
182. | Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
183. | Vilagitotest 10 0,77 5,7 M
184. | 2+fdugalj 16 0,76 3,6 M
Foldszint Diszterem
185. |2+fdugalj 16 0,97 3,6 M
186. |2+fdugalj 16 1,10 3,6 M
187. | 2+fdugalj 16 0,89 3,6 M
188. |2+fdugalj 16 0,81 3,6 M
189. |2+fdugalj 16 0,77 3,6 M
190. |2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
191. |2+f dugalj 16 0,80 3,6 M
192. | 2+fdugalj 16 0,76 3,6 M
193. | Oldalfali vilagitotest 10 0,74 I M
194. | Oldalfali vilagitotest 10 0,99 5.7 M
195. | Oldalfali vilagitotest 10 0,89 DL M
196. |Oldalfali vilagitotest 10 1,09 i M
Foldszint 9. Ugyfélszolgalat
197. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
198. | 2+fdugalj 16 0,76 3,6 M
199. | 2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
200. | 2+f dugalj 16 0,73 3,6 M
201. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
202. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
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God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti it 81.
Sorszam A vizsgilt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kor kor
(C7tip) | ohm ohm
203. Vilagitotest 10 0,81 5,7 M
204. | Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
205-207. | Hosszabbito 3-as 16 0,79 3,6 M
208-210. | Hosszabbitd 3-as 16 0,81 3,6 M
Lemelet folyoso
211. | Vilagitotest 10 0,93 5,7 M
212, | Vilagitdtest 10 1,06 5,7 M
213. | Vilagitotest 10 0,97 N M
214. | Vilagitotest 10 1,10 5,7 M
215. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
216. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
Lemelet 12. iroda
217. | Vilagitotest 10 0,71 SN M
218. | Vilagitotest 10 0,69 S M
219. | 2+f dugalj 16 0,81 3,6 M
220. | 2+f dugalj NEPH
221-222. | 2+f dugalj 2-es 16 0,77 3,6 M
223-225. | Hosszabbito 3-as 16 0,78 3,6 M
226-228. | Hosszabbitd 3-as 16 0,82 3,6 M
229-234. | Hosszabbitd 6-o0s 16 0,75 3,6 M
Lemelet 12. iroda — belsé iroda
235. | 2+f dugalj 16 0,74 3,6 M
236-241. | Hosszabbitd 6-o0s 16 0,80 3,6 M
242-247. | Hosszabbitd 6-o0s 16 0,76 3,6 M
248. | Vilagitotest 10 0,74 5,7 M
Lemelet 13. iroda — titkarsag
249, | Vilagitotest 10 0,83 5,7 M
250. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
251. | Vilagitotest 10 0,95 5,7 M
252. | Vilagitotest 10 1,01 5,7 M
253-254. | 2+f dugalj 2-es 16 0,96 3,6 M
255-256. | 2+f dugalj 2-es 16 0,77 3,6 M
257-260. | 2+f dugalj 4-es 16 0,87 3,6 M
L.emelet 13. polgarmesteri iroda
261. | Vilagitotest 10 0,91 5,7 M
262. | Vilagitdtest 10 0,92 5,7 M
263. | Vilagitotest 10 0,99 5,7 M
264. | Vilagitotest 10 1,01 5,7 M
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2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16.

ASORN A L W™

Munkai;édelem

Tiizvédelem

Kornyezetvédelem

Elérhetdségek: 06-20-357-2411

E-mail:

asonaj@asonaj.hu

God Polgirmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.

Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kor kor
(C’tip.) | ohm ohm
265-267. | Hosszabbito 3-as 16 1,05 3,6 M
268-273. | Hosszabbito 6-0s 16 0,96 3,6 M
274. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
275. | 2+f dugalj 16 0,97 3,6 M
276. | 2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
277. | 2+fdugalj 16 0,92 3,6 M
278. | 2+fdugalj 16 0,90 3,6 M
L.emelet 13. jegyz6i iroda
279. 2+f dugalj 16 0,81 3,6 M
280. | 2+fdugalj 16 0,79 3,6 M
281. | 2+fdugalj 16 0,77 3,6 M
282. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
283. | Vilagitétest 10 0,93 5.0 M
284. | Vilagitotest 10 0,97 S M
285-287. | Hosszabbito 3-as 16 0,89 3,6 M
288-290. | Hosszabbit6 3-as 16 1,11 3,6 M
Lemelet 15. pénztar
291-293. | Hosszabbito 3-as 16 0,99 3,6 M
294-296. | Hosszabbito 3-as 16 0,97 3,6 M
297-299. | Hosszabbito 3-as 16 1,09 3,6 M
300. | Vilagitétest 10 0,91 Y/ M
301. | Vilagitotest 10 0,93 S M
302. | Vilagitotest 10 0,94 S M
303-307. | Hosszabbitd 5-6s 16 0,89 3,6 M
308. | 2+f dugalj 16 1,11 3,6 M
309. |2+fdugalj 16 0,99 3,6 M
310. |2+f dugal; 16 0,97 3,6 M
311. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
312, |2+fdugalj 16 0,91 3,6 M
Lemelet 15. iroda
313, |2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
314. | 2+fdugalj 16 0,94 3,6 M
315. | 2+fdugalj 16 0,89 3,6 M
316. |2+fdugalj 16 0,69 3,6 M
317-319. | Hosszabbitd 3-as 16 0,73 3,6 M
320-322. | Hosszabbit6 3-as 16 0,75 3,6 M
323. | Vilagitotest 10 0,87 5,7 M
324. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
325. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
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ISONA) KETH

Munkavédelem Tiizvédelem Kornyezetvédelem

Levéleim: ) Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti 1t 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kor kor
GCp) | ohm ohm
Lemelet 16. iroda
326. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
327. |2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
328. | 2+f dugalj 16 0,97 3.6 M
329-331. | Hosszabbito 3-as 16 0,89 3,6 M
332. | Vilagitdtest 10 1,11 5,7 M
333. | Vilagitotest 10 0,99 5,7 M
Lemelet 17. Teakonyha
334. | Vilagitotest 10 0,97 5,7 M
335-337. | Hosszabbit6 3-as 16 1,09 3,6 M
Lemelet 17. N6i mosdé — el6tér
338.  |2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
339. |2+f dugalj 16 0,69 3,6 M
340. | Vilagitotest 10 0,73 I/ M
341. | Vilagitotest 10 0,75 W] M
Lemelet 17. N6i WC 1
342. | Vilagitdtest 10 0,87 5,7 M
Lemelet 17. Néi WC 2
343. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
L.emelet 18. iroda
344. | Vilagitdtest 10 0,69 5,7 M
345. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
346. | Vilagitotest 10 1,25 5,7 M
347. | Vilagitotest 10 1,04 5,7 M
348-351. | Hosszabbit6 4-es 16 0,98 3,6 M
352-355. | Hosszabbito 4-es 16 0,87 3,6 M
356-361. | Hosszabbito 6-o0s 16 0,75 3,6 M
362-367. | Hosszabbito 6-os 16 0,68 3,6 M
368-370. | Hosszabbito 3-as 16 0,78 3,6 M
371-375. | Hosszabbitd 5-6s 16 0,69 3,6 M
Lemelet 19. iroda
376-381. | Hosszabbit6 6-os 16 0,79 3,6 M
382. | 2+f dugalj NEPH
383-385. | T eloszto 16 0,88 3,6 M
386-390. | Hosszabbito 5-0s 16 0,89 3,6 M
391. | Vilagitotest 10 0,89 S M
392. | Vilagitbtest 10 0,93 5,7 M
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A SOMNA LN WS

Munkavédelem . Tl’izvédelen-l

I_(grnyezetvédelem

Levélcim: ’ Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomés sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
Gid Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezeése Bizt. Alo. | ell. kor kor
(-C7tip) | ohm ohm
IL.em. 19, alpolgirmesteri iroda 1
393. | Vilagitotest 10 0,97 5,7 M
394, | Vilagitotest 10 0,89 5,7 M
395. | Vilagitotest 10 1,11 5,7 M
396. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
397. | 2+f dugalj 16 0,97 3,6 M
398. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
399. |2+fdugalj 16 0,91 3,6 M
400-402. | Hosszabbito 3-as 16 0,93 3,6 M
Lem. 19, alpolgarmesteri iroda 2
403. | 2+f dugalj 16 0,94 3,6 M
404. |2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
405. | 2+fdugalj 16 0,69 3,6 M
406. |2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
407-409. | Hosszabbito 3-as 16 0,93 3,6 M
1l.emelet
201. féépitészi iroda iigyintézo
410. | Vilagitotest 10 0,97 5,7 M
411. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
412. | 2+f dugalj 16 1,11 3,6 M
413. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
414-416. | Hosszabbito 3-as 16 0,97 3,6 M
202. foépitészi irodavezeto
417. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
418. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
419. |2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
420. | 2+f dugalj 16 0,87 3,6 M
421-425. | Hosszabbito 5-0s 16 0,89 3,6 M
203. foépitészi iroda titkarsag
426. | Vilagitétest 10 0,93 5,7 M
427. | Vilagitétest 10 0,97 5,7 M
428. | Vilagitotest 10 0,89 5,7 M
429. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
430. | 2+f dugal; 16 0,91 3,6 M
431-436. | Hosszabbit6 6-os 16 0,93 3,6 M
Il.emelet 204. szoba
437-442. | Hosszabbit6 6-o0s 16 0,94 3,6 M
443-448. | Hosszabbito 6-o0s 16 0,93 3,6 M
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Levéleim: ,
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16.

ASOON A 1 WETH

)

Munkavédelem Tiizvédelem

Kornyezetvédelem
Elérhetdségek: 06-20-357-2411

E-mail:

asonaj@asonaj.hu

God Polgarmesteri Hivatal
2131 Gid, Pesti ut 81.

Sorszam A vizsgalt berendezés Meért | Megeng, ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kir kor
-C’tip.) | ohm ohm
449. | Vilagitotest 10 0,75 ) M
450. | Vilagitotest 10 0,87 5,7 M
451. |2+t dugalj 16 0,79 3,6 M
Il.emelet 205. N6i mosdé
452. | Vilagitotest 10 0,97 5,7 M
453. | Elektromos kézmelegité NM
leng6villaval
II.emelet 206. Konvha
454. | Vilagitotest 10 1,31 5,7 M
455. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
456. | 2+f dugalj 16 0,87 3,6 M
457. | 2+f dugalj 16 1,29 3,6 M
458.  |2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
459-461. |Hosszabbit6 3-as 16 0,69 3,6 M
H.emelet 207. Férfi mosdé
462. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
463. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
464. | Vilagitotest 10 0,71 5.7 M
Il.emelet 208. szoba
465. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
466. | 2+f dugalj 16 0,93 3,6 M
467. | 2+f dugalj 16 0,97 3.6 M
468. | 2+fdugalj 16 0,97 3,6 M
469. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
470-472. | Hosszabbit6 3-as 16 0,91 3,6 M
473-477. | Hosszabbitd 5-6s 16 0,93 3,6 M
478. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
479. | Vilagitotest 10 0,98 5,7 M
Il.emelet 211. szoba
480. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
481. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
482.  |2+f dugalj 16 0,92 3,6 M
483-488. | Hosszabbitd 6-0s 16 0,78 3,6 M
489. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
490. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
Il.emelet 212. szoba
491. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
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ACOAORIA 1T MET™

Munkavédelem -

Tizvédelem

Kornyezetvédelem

Levéleim: . Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. A lo. | ell. kor kor
(,C”tip) | ohm ohm
492, |2+fdugalj 16 0,71 3,6 M
493. | 2+fdugalj 16 0,69 3,6 M
494, | 2+f dugalj 16 0,76 3,6 M
495, | 2+f dugalj 16 0,73 3,6 M
496. | 2+f dugalj 16 0,84 3,6 M
497. | 2+f dugalj 16 0,81 3,6 M
498. | 2+f dugalj 16 0,72 3,6 M
499. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
500. |2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
501. | 2+f dugalj 16 0,86 3,6 M
502. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
503. | Vilagitotest 10 0,99 5.7 M
Il.emelet 213. szoba
504. | 2+fdugalj 16 0,89 3,6 M
505. | 2+f dugalj 16 1,09 3,6 M
506. |2+fdugalj 16 1,07 3,6 M
507. |2+fdugalj 16 0,95 3,6 M
508. |2+fdugaly 16 0,92 3,6 M
509-511. | Hosszabbito 3-as 16 0,76 3,6 M
512. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
Il.emelet 214, padlasfeljiro
513. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
IL.emelet 215, szoba
514. | Vilagitétest 10 0,69 5,7 M
515. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
516. |2+f dugalj 16 0,73 3,6 M
517. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
518. | 2+fdugalj 16 0,79 3,6 M
519. |2+fdugalj 16 0,79 3,6 M
520-522. | Hosszabbito 3-as 16 0,75 3,6 M
523-525. | Hosszabbito 3-as 16 0,86 3,6 M
526-528. | Hosszabbito 3-as 16 0,78 3,6 M
529-533. | Hosszabbito 5-6s 16 0,71 3,6 M
Il.emelet folyoso
534. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
535. | Vilagitétest 10 0,76 5,7 M
536. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
537. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
538. | Vilagitdtest 10 0,78 5,7 M

15



Levéleim:

Munka;'édelem

2120 Dunakeszi, Allomés sétany 14-16.

Tiizvédelem

. wr T u—.——w\;'\

R

Kornyezetvédelem

Elérhetdségek: 06-20-357-2411

E-mail:

asonaji@asonaj.hu

God Polgarmesteri Hivatal
2131 Gid, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgilt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. A lo. | ell. kor kor
:C’tip.) | ohm ohm
539. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
540. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
541. | Vilagitotest 10 0,73 5.7 M
542-544. | Hosszabbito 3-as 16 0,78 3,6 M
545. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
Lépesohaz
546. | Vilagitotest 10 0,84 O M
547. | Vilagitotest 10 0,81 5,7 M
548. | Vilagitotest 10 0,72 ) M
549. | Vilagitétest 10 0,79 B M
Melléképiilet
Gondnoki iroda
550. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
551. | 2+f dugalj 16 0,86 3,6 M
552. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
553. | 2+f dugalj 16 0,71 3,6 M
554. | 2+f dugalj 16 0,69 3,6 M
555-559. | Hosszabbitd 5-6s 16 0,73 3,6 M
Kazan
560. |2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
561. | 2+fdugalj 16 0,87 3,6 M
562. | 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
563. | 2+f dugalj 16 0,69 3,6 M
564. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
565. | Gazcsé EPH
Irattar
566. | Vilagitotest 10 0,81 5,7 M
567. | Vilagitotest 10 0,74 5,7 M
568. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
569. | Vilagitotest 10 0,78 5,7 M
570.  |Fém polcok EPH
571. | 2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
572. | 2+f dugalj 16 0,82 3,6 M
Irattir pince
573. | 2+f dugalj 16 0,76 3,6 M
574. | 2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
575. | 2+f dugalj 16 0,72 3,6 M
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A AR A D

Munka{;édeleih

"Tl’-izvédelem

P e

Kérnyezetvédelem

Levéleim: . Elérhetoségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu
God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.
Sorszam A vizsgalt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. A lo. | ell. kor kor
(-C”tip.) | ohm ohm
576. | 2+fdugalj 16 0,74 3,6 M
577. |2+t dugalj 16 0,79 3,6 M
578. | 2+f dugalj 16 0,78 3,6 M
579. | Vilagitdtest 10 0,69 5,7 M
580. Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
581. Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
582. | Vilagitotest 10 0,89 5,7 M
583. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
584. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
585. | Vilagitotest 10 0,71 5,7 M
586. | Vilagitétest 10 0,81 5,7 M
587. Vilagitotest 10 0,74 5,7 M
588. | Vilagitotest 10 0,73 5,7 M
589. | Vilagitdtest 10 0,78 5,7 M
590. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
501. Vilagitotest 10 0,82 5,7 M
592. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
593. | Vilagitotest 10 0,75 5,7 M
Civil iroda
594. | Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
595. 2+f dugalj 16 0,74 3,6 M
596. 2+f dugalj 16 0,79 3,6 M
597. | 2+fdugalj 16 0,78 3,6 M
Kozteriiletfenntarté csoport
raktar
598. | Vilagitotest 10 0,69 5,7 M
599. | Vilagitotest 10 0,72 5,7 M
600. 2+f dugalj 16 0,76 3, M
601. 2+f dugalj 16 0,81 3,6 M
602. 2+f dugalj 16 0,74 3,6 M
603. 2+f dugalj 16 0,73 3,6 M
Kozlekedd
604. | Vilagitétest 10 0,78 5,7 M
605. | Vilagitdtest 10 0,75 5,7 M
606. Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
607. Vilagitétest 10 0,78 5,7 M
Ugyvédi iroda
608-613. | Hosszabbitd 6-0s 16 0,69 3,6 M
614-619. | Hosszabbito 6-o0s 16 0,72 3,6 M

17



ASON A ) SN

Munkavédelem Tiizvédelem Kornyezetvédelem
Levélcim: , Elérhetdségek: 06-20-357-2411
2120 Dunakeszi, Allomas sétany 14-16. E-mail: asonaj@asonaj.hu

God Polgirmesteri Hivatal
2131 Gid, Pesti ut 81.

Sorszam A vizsgilt berendezés Mért | Megeng. ell. | Kiértékelés
megnevezése Bizt. Alo. | ell. kir kor
-C’tip.) | ohm ohm
620. | 2+f dugalj 16 0,69 3,6 M
621. | 2+f dugalj 16 0,72 3,6 M
622. | 2+f dugalj 16 0,76 3,6 M
623. | 2+f dugalj 16 0,98 3,6 M
624. | 2+f dugalj 16 0,99 3,6 M
625. | 2+f dugalj 16 0,89 3,6 M
626-628. | Hosszabbitd 3-as 16 0,78 3,6 M
Ugyvédi iroda elétér
629. |Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
630. |2+f dugalj 16 0,75 3,6 M
631. |2+fdugalj 16 0,71 3,6 M
632. | 2+f dugal; 16 0,69 3,6 M
Ugyvédi iroda mosdé elétér
633. | Vilagitotest 10 0,76 5,7 M
634. | 2+f dugalj 16 0,73 3,6 M
635. | Elektromos kézmelegitd 16 0,78 3,6 M
WC1.
636. | Vilagitotest 10 0,79 5,7 M
WC2.
637. | Vilagitotest 10 0,84 5,7 M

Ugyvédi iroda jobb oldali iroda

638. | 2+f dugalj 16 0,81 3,6
639. |2+f dugalj 16 0,72 3,6
640. | 2+f dugalj 16 0,86 3,6
641. |2+fdugalj 16 0,78 3,6

642-644. | Hosszabbit6 3-as 16 071 o A ]
645-650. | Hosszabbit6 6-os 16 0,69 3.6 =T M
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