JELENTES
a villAmvédelmi berendezések feliilvizsgalatarol

Megrendeld: God Polgarmesteri Hivatal
Megrendeld cime: 2131 God, Pesti ut 81.
A vizsgalat célja: - épiilet felmérése

- nem norma szerinti éptiilet villamharitd idészakos feliilvizsgalata

A felillvizsgalat 1étesitmények megnevezése: Polgarmesteri Hivatal
Az épiilet t6bb mint 6tven éves villimharitd kiépitése nem tortént meg az elmult években a
felujitasok soran. Az épiilet miiemléki védelem vagy egyéb védelem alatt nem all a kapott

informaciok szerint. A villamharité a nem norma szerinti besorolas alapjan késziil, mivel az épiilet
nem mindsiil nagy forgalmu épiiletnek sem.

A vizsgalat kezdete: 2020. szeptember 11.

A vizsgalat vége: 2020. szeptember 11.

A vizsgalaton részt vett a megbizo részérél: Janosa Akos CXBC908840 villanyszereld

A vizsgalatot végezték: Janosa Gyula

A jelentést 6sszedllitotta: Janosa Gyula

Jogositasa:  V.V.Feliilvizsgalo 8459-04/2002




TAJEKOZTATO A FELULVIZSGALAT MODJAROL

A villamvédelmi berendezések méréseit és feliilvizsgalatat az alabbi rendeletek €s szabvanyok alapjan
végezzilk:

- MSZ EN 623065 Villamvédelmi szabalyzat.

- Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- MSZ HD 60364 Epiiletek Villamos Berendezéseinek
1étesitése

A feliilvizsgalat soran szemrevételezéssel megvizsgaljuk, hogy a villamvédelmi berendezések
szabvanynak megfeleléen nem lett kiépitve, illetve azok dallapota ellendrizni nem tudtuk.
Villamvédelmi berendezések hianya esetén javaslatot teszilink a sziikséges villamharito 1étesitésére.

A feliilvizsgalat elvégzéséhez sziikséges, a megrendeld altal biztositott dokumentaciok:

- A Iétesitmény kockdzati osztélyba soroldsa van nincs
- A villamvédelmi berendezések tervdokumentacidja van nincs
Az ¢l6z6 villamvédelmi feliilvizsgalat jegyzokényve van nincs
- Az épiilet méreteire, szerkezeti adataira vonatkozo
dokumentacié van nincs

A feliilvizsgalati jegyz6knyvben alkalmazott betli és szamjelzések az 54/2014. (X11.05.) BM rendelet
szerinti jeloleések.



EPULET VILLAMHARITO FELULVIZSGALATA

Az épiilet leirdsa €s besorolédsa:

Megnevezes:
Feliilvizsgalat napja:

Rendeltetése szerint:

Magassag ¢s kornyezet szerint:

Tet6 anyaga és szerkezete szerint:

A koritofalak anyaga szerint:

A kornyez6 levegd szennyezettsége: Mérsékelten szennyezett

A mésodlagos hatasok szerint:

A villdmvédelem vizsgalata:

Godi Polgarmesteri hivatal

2020. szeptember 11.

Kozonséges épiilet

Kozépmagas épiilet

Kozepesen éghetd

Nem égheto fal

Tulfesz. miatt mérsékelten veszélyes

R1

M3

T4

Kl

S2

fokozata

Meglévd Sziikséges Mindsités Megjegyzés

Felfogd fokozatanak nincs V2c N
és szerelésének modja

Levezetdk szama nincs 2 N
Levezetdk fokozata nincs L3a N
Foldelok szama nincs 2 N
Foldeldk fokozata nincs F3/x N
Villamharitd vezetdk nincs V2c¢-L3a-F3/x N

Megjegyzeés: kiépités sziikséges

Mindsit6 irat érvényes: kiépitésig




Megnevezés:

Miiszer:

Mérési idopont:

MERESI JEGYZOKONYV

God Polgarmesteri Hivatal
2131 God, Pesti ut 81.

Tipus: Eurotest XE

Gyéri szam: 15092083
Hitelesitve:  2019.10.16.
Bizonyitvany szam: CD55385/2019

2020 szeptember 11.

Idgjaras: Nincs levezetd amit mérni lehetett volna.
Sorszam Meért foldeld Mérési Foldelési ellenallas Mindsités
megnevezése modszer sziikséges meért
ohm ohm
Megjegyzés: Mindsités M - megfeleld
N - nem megfelel6

A foldeldk szamozasa: nulla

A villamvédelmi berendezés nyomvonalvezetése, a tetén 1év6 fémszerkezeteknek a bekdtése
(épiiletparkanyok, géphazparkanyok, szellézémotorok, korlatok, 1étrédk, antenndk, stb.) az alkalmazott
anyagok méretei jelenlegi allapotukban nem elégitik ki a felfogéra vonatkozé kovetelményeket. A
berendezés kiépitését javasoljuk. A meghatarozas a jogszabalynak megfeleléen norma szerint kell

kiépiteni.

Altalanos észrevételek, kiegészitések, javaslatok

Szabvéanvossagi nyilatkozat:

A vizsgalt épiilet az érvényben 1év0 rendeletek €s szabvanyok alapjan:

MEGFELEL -

Biz. Szam: V. V. 8459 — 04/2002.




